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１．　基本方針

　　　日高町の水道の水質に関する検査について基本方針を下記のとおり定めます。

①安全でおいしい水を安定的に供給します。

②需用者が信頼できる水道水の供給に図ります。

③効率的な水質検査を目指し、合理的な判断の基質の高い水の供給を行います。

④地域性を考慮した水質検査（農薬等）の実施を行います。

⑤水質検査計画について毎事業年度の開始前に需用者に対して情報提供を行います。

　 この基本方針に基づき、清浄な水を供給するため、施設の管理を適正に行い、適正な水質項目の選   

定・検査頻度・採水地点の選定を行い、適切な判断により需用者が安心、信頼して利用できる水道の経

営を目指します。

２．水道事業の概要

日高町水道事業

１）給水区域　日高町全域　＜別図１　給水区域図＞　参照

２）水源の名称及び場所並びに種別

・取水地点　　　水源地　和歌山県日高郡日高川町大字和佐字出合2222-1番地先（日高川左岸）

　　水源　　　河川水　（表流水）

３）浄水場の名称及び場所並びに浄水方法

・萩原浄水場　日高町萩原１７０６番地　膜ろ過

４）計画給水人口及び１日最大給水量

計画給水人口　　　　　 ８，０８３人

１日最大給水量 ３，５７０m3

５）施設の概要

　萩原浄水場ＲＣ造り

　小中配水池ＰＣ造り　　　１，０００m3×２池

　原谷中区配水池ＲＣ造り　　１００m3×１池

　原谷高区配水池ＲＣ造り　　　５０m3×１池

　小坂配水池ＰＣ造り　　　　　４５０m3・６００m3・・・各１池

　小浦配水池ＰＣ造り　　　　　３００m3×１池

　配水管延長　　　　　　 ８０，１６３ｍ　　

６）その他の設備

・水質自動計測装置（原水濁度計、前処理水濁度計、残留塩素計、原水ＰＨ計、浄水ＰＨ計）

・危機管理対応設備（魚類飼育槽）

・停電時対応発電機（発電機：自動運転・手動運転）

３．水質基準にかかる計画事項

（１）　原水及び浄水の水質状況及び水質管理上の留意事項

　原水から給水栓に至るまでの過去３年間の水質試験実績を基に省略項目を設定します。なお、近辺の状況、

汚染の要因となる事物の有無や水質管理上優先すべき対象項目等の水質管理上の留意事項は次のとおりです。

記
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　①　原水の水質状況と水質管理上の留意事項

　　　　　水質特性

　日高川水系の原水水質は良質であるが、クリプトスポリジウム指標菌検査においては陽性が認められ

たことからクリプトスポリジウム汚染のおそれは、常時あると判断し、適正な浄水場の運転管理を心がけ、

ろ過池出口で浄水濁度の常時監視を行い浄水濁度を０．１度以下に維持します。

　　　　　検査結果　　　＜別表１　過去３年間　原水水質検査結果＞　参照

　②　浄水後の水質状況及び水質管理上の留意事項

　　　　　水質特性

　良質な原水水質であることから、浄水においても水質基準の全項目が水質基準値内におさまっており、

水質基準に適合しています。

　また、末端給水地点での水質検査結果を浄水工程へフィードバックし、より良い浄水水質管理に努め

ます。

　　　　　検査結果　　　＜別表２　過去３年間　浄水基準項目検査結果＞　参照

（２）　定期の水質検査

　　　　　検査項目、採水場所、検査の回数及びその理由

〈検 査 項 目〉　＜別表７　水質検査実施計画一覧表＞のとおり

〈採水の場所〉

・浄水場出口又は各配水系統ごとの末端の給水栓で行います。

・配水管路の末端等、水が停滞しやすい場所を選びます。

・送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが明らかな場合、給水栓をかえて浄水施設の出口、

　送水施設又は配水施設のいずれかの地点において採水することがあります。

原水　萩原浄水場着水井

浄水　日高町原谷地内給水栓

　　　　日高町阿尾地内給水栓

〈検査の回数及びその理由〉

・１日１回以上・・・・・・・・・・　水道法施行規則第１５条第１項第１号及び第３号による。

・概ね１ヶ月に１回以上・・・　上記に同じ

・概ね３ヶ月に１回以上・・・　上記に同じ

・概ね１年に１回以上・・・・　 水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況から原水の水質が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　大きく変わるおそれが少ないと認められる場合であって、過去３年間にお

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ける検査の結果がすべて基準値の５分の１以下であるとき。

（３）　定期の水質検査を省略する項目及びその理由

〈省略する項目〉　水質検査実施計画一覧表のとおり。

＜別表７　水質検査実施計画一覧表＞　参照

〈省略する理由〉　過去３年間の水質検査の結果が基準値の５分の１以下で安定しているため。

〈検　査　方　法〉　自己：水道事業体で自己検査します。

　　　　　　　　　　　 委託：公的検査機関又は厚生労働省登録検査機関に委託します。

（４）　臨時の水質検査（水道法第20条第1項）

① 次に掲げる用件に該当する場合は臨時の検査を行うものとします。

・水源の水質が著しく悪化したとき。
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・水源に異常があったとき。

・水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき。

・浄水過程に異常があったとき。

・配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。

・その他特に必要があると認められるとき。

② 臨時の場合の検査項目及び採水地点を次のとおりとします。

・検査項目については、原則として水質基準の項目すべてが対象ですが、水質の異常の内容とその範

　囲を正確に把握できる項目を選定します。

・採水地点については、定期検査の場合に準じますが、水質の異常の内容とその範囲を正確に把握で

　きる地点を選定します。

（５）　水質検査を委託する場合における当該委託の内容

定期検査及び臨時検査については当事業所では検査できないため、水道法第２０条第３項の規定によ

り公的検査機関又は厚生労働省登録検査機関に委託します。

＜別表７　水質検査実施計画一覧表　＞　参照

（６）　その他、水質検査の実施に際し配慮すべき事項

① 水質検査結果の評価・対応

〈基本方針〉

・毎日検査の結果について検査者の提出する成績書を職員がチェックをして安全の確認を行います。

・委託した定期水質検査の結果については職員がチョックをして安全の確認を行います。

・すべての項目の中で、基準を超えている項目があった場合、直ちに原因の究明を行い、基準を満たす

水質を確保するため必要な対策を講じます。

・水質検査の結果に異常が認められた場合、保存してある予備資料により再検査を行います。

〈評価方法〉

　水質検査結果の確認は水道技術管理者がこの任務に当たり評価を行います。

・健康に関する項目・・・・・

・性状に関する項目・・・・・

〈対応方法〉

　水質異常には次の対応を図ります。

・直ちに原因究明を行い、水質基準を満たすための必要な対策を講じます。

・直ちに確認のため再検査を実施します。

・水質項目に合わせて適切な対応を行います。

・健康に関連する項目・・・

検査毎の結果の値を基準値と照らし合わせ、基準を超えて
いることが明らかになった場合には、水質異常として扱いま
す。

一般細菌、大腸菌、シアン化物イオン及び塩化シアン、水銀及びその化
合物については、検査毎の結果基準値と照らし合わせ、基準値を超えて
いる場合は水質異常値として扱います。

　その他項目については、長期的な健康影響をもとに基準値が設定され
ているので、検査毎の結果の値が基準値を超えていることが明からに
なった場合には直ちに原因究明を行い、低減化対策を実施し基準を満た
すようにします。水質基準超過が継続すると見込まれる場合は、水質異
常として扱います。

基準値の超過が継続することが見込まれ、人の健康を害するおそれが
ある場合は、取水及び給水の緊急停止措置を講じ、かつ、その旨を関係
者に周知させる措置を講じます。
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・性状に関する項目・・・・・

② 水質検査計画の見直し

 　水質検査計画と実際の水質検査等に行き違いを生じた場合は、その部分の見直しを行います。

　 また、法律の改正等による重要な変更、内容の大部分に対する変更が生じた場合は必要に応じて見直

しを行います。

③ 関連機関との連携

　 各関係機関と連携をし、水道水の安全性と安定供給を守ります。

＜別図２　関係機関連携図　＞　参照

４．水質管理目標設計項目にかかる事項

<別表３　過去３年間　管理目標設定項目検査結果＞　参照

・検査頻度：年１回

・採水地点：原水　萩原浄水場

浄水　日高町原谷地内給水栓

　　　　日高町阿尾地内給水栓

・その他： 農薬類については対象となっている項目をすべて検査します。

　 なお、県の指導により、要検討項目であるダイオキシン類調査も併せて実施します。

水 源 名 河川水（表流水）

水質監視地点 萩原浄水場　着水井　日高町萩原１７０６番地

実 施 主 体 日高町水道事業

頻 度 年１回

＜別表３　過去３年間　管理目標設定項目検査結果＞

＜別表４　過去３年間　農薬類全項目検査結果＞

＜別表５　過去３年間　ダイオキシン類調査結果＞　参照

５．クリプトスポリジウム検査にかかる事項

＜別表２　過去３年間　クリプトスポリジウム指標菌＞　参照

＜別表６　過去３年間　クリプトスポリジウム／ジアルジア原虫検査結果＞　参照

　萩原浄水場における原水のクリプトスポリジウム指標菌検査を毎月１回実施し、監視を行ってきた結果、
萩原浄水場における原水では指標菌がほぼ毎回検出されております。このことはクリプトスポリジウムによ
る汚染の恐れのあることを示しています。　　　　　　クリプトスポリジウム及びジアルジア原虫検査を年１回
以上、クリプトスポリジウム指標菌検査については毎月１回以上検査を実施し、汚染の恐れの判断を行い
ます。

水 質 監 視 実
施 項 目

水質管理目標設定項目・ダイオキシン類調査

基準値の超過し、生活利用上又は施設管理上障害のおそれがある場合
には直ちに原因究明を行い、必要に応じ当該項目かかる低減化対策を
講じ、基準を満たす水質を確保します。但し、色度、濁度のように水質汚
染の可能性があるもの、銅のように過剰量の存在が健康に影響を及ぼ
すおそれのある項目については、健康に関連する項に準じ適切に対応し
ます。

　 水質管理目標設定項目とは、水質基準を補完する項目として定められたものです。これらは将来にわた
り水道水の安全性の確保等に万全を期する見地から水道事業者等において水質基準にかかる検査に準じ
いて体系的・組織的な監視によりその検出状況を把握し、水道水質管理上留意すべき項目として定められ
ています。一般環境中で検出されている項目、使用量が多く今後水道水中でも検出される可能性があり、
水道水質管理上留意すべきとして関係者の注意を喚起するため水質検査を行い、知見を集積していく項目
として選定されています。
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別図２　関係機関連携図

厚生労働省

和歌山県 御坊保健所

和歌山県 厚生労働省

環境衛生 登録検査機関

研究センター

日高町水道事業



別表１　過去３年間　原水水質検査結果

一般細菌 1600 個/mL 1200 個/mL 720 個/mL

大腸菌

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 ＜ 0.0003 mg/L ＜ 0.0003 mg/L ＜ 0.0003 mg/L

水銀及びその化合物 ＜ 0.00005 mg/L ＜ 0.00005 mg/L ＜ 0.00005 mg/L

ｾﾚﾝ及びその化合物 ＜ 0.001 mg/L ＜ 0.001 mg/L ＜ 0.001 mg/L

鉛及びその化合物 ＜ 0.001 mg/L ＜ 0.001 mg/L ＜ 0.001 mg/L

ヒ素及びその化合物 ＜ 0.001 mg/L ＜ 0.001 mg/L ＜ 0.001 mg/L

六価クロム化合物 ＜ 0.002 mg/L ＜ 0.002 mg/L ＜ 0.002 mg/L

亜硝酸態窒素 ＜ 0.004 mg/L ＜ 0.004 mg/L ＜ 0.004 mg/L

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＜ 0.001 mg/L ＜ 0.001 mg/L ＜ 0.001 mg/L

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.13 mg/L 0.12 mg/L 0.16 mg/L

フッ素及びその化合物 ＜ 0.05 mg/L 0.06 mg/L 0.05 mg/L

ホウ素及びその化合物 ＜ 0.1 mg/L ＜ 0.1 mg/L ＜ 0.1 mg/L

四塩化炭素 ＜ 0.0002 mg/L ＜ 0.0002 mg/L ＜ 0.0002 mg/L

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ ＜ 0.005 mg/L ＜ 0.005 mg/L ＜ 0.005 mg/L
＜
＜

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ ＜ 0.001 mg/L ＜ 0.001 mg/L ＜ 0.001 mg/L

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＜ 0.001 mg/L ＜ 0.001 mg/L ＜ 0.001 mg/L

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＜ 0.001 mg/L ＜ 0.001 mg/L ＜ 0.001 mg/L

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ ＜ 0.001 mg/L ＜ 0.001 mg/L ＜ 0.001 mg/L

亜鉛及びその化合物 ＜ 0.1 mg/L ＜ 0.1 mg/L ＜ 0.1 mg/L

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及び化合物 0.08 mg/L 0.05 mg/L 0.02 mg/L

鉄及びその化合物 0.09 mg/L 0.07 mg/L ＜ 0.03 mg/L

銅及びその化合物 ＜ 0.1 mg/L ＜ 0.1 mg/L ＜ 0.1 mg/L

ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 5.2 mg/L 5.3 mg/L 5.7 mg/L

ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.009 mg/L 0.013 mg/L ＜ 0.005 mg/L

塩化物ｲｵﾝ 3.2 mg/L 3.2 mg/L 3.9 mg/L

ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 19.1 mg/L 21.8 mg/L 22.7 mg/L

蒸発残留物 54 mg/L 49 mg/L 57 mg/L

陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＜ 0.02 mg/L ＜ 0.02 mg/L ＜ 0.02 mg/L

ｼﾞｪｵｽﾐﾝ ＜ 0.000001 mg/L ＜ 0.000001 mg/L ＜ 0.000001 mg/L

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ ＜ 0.000001 mg/L ＜ 0.000001 mg/L ＜ 0.000001 mg/L

非ｲｵﾝ界面活性剤 ＜ 0.005 mg/L ＜ 0.005 mg/L ＜ 0.005 mg/L

ﾌｪﾉｰﾙ類 ＜ 0.0005 mg/L ＜ 0.0005 mg/L ＜ 0.0005 mg/L

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 0.4 mg/L 0.4 mg/L 0.4 mg/L

ｐＨ値 7.69 7.18 7.46

味

臭気

色度 4 度 2 度 1 度

濁度 4.1 度 1.8 度 0.5 度

検査不能

異常を認めない

※定量下限値未満値は「＜」を付して表示

mg/L

検出された

異常なし

異常を認めない

0.001

異常なし

異常を認めない

＜

項　　　目

8月

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｳﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.001 mg/L 0.001 mg/L

萩原浄水場　実施月

令和2年度 令和3年度 令和4年度

8月 8月

検出された

＜

検出された





別表２　過去３年間　浄水基準項目検査結果（令和2年度）　原谷中区配水池

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 /mL以下

大腸菌

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 < 0.0003 0.0003 mg/L以下

水銀及びその化合物 < 0.00005 0.00005 mg/L以下

ｾﾚﾝ及びその化合物 < 0.001 0.001 mg/L以下

鉛及びその化合物 < 0.001 0.001 mg/L以下

ヒ素及びその化合物 < 0.001 0.001 mg/L以下

六価クロム化合物 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.002 mg/L以下

亜硝酸態窒素 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 0.004 mg/L以下

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.16 0.10 mg/L以下

フッ素及びその化合物 < 0.05 0.05 mg/L以下

ホウ素及びその化合物 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 mg/L以下

四塩化炭素 < 0.0002 0.0002 mg/L以下

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 0.005 mg/L以下

<
<

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ < 0.001 0.001 mg/L以下

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ < 0.001 0.001 mg/L以下

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ < 0.001 0.001 mg/L以下

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ < 0.001 0.001 mg/L以下

塩素酸 0.06 0.12 0.07 < 0.06 0.06 mg/L以下

ｸﾛﾛ酢酸 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.002 mg/L以下

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.007 0.007 0.004 0.007 0.001 mg/L以下

ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.003 0.003 mg/L以下

ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ < 0.001 0.001 0.001 < 0.001 0.001 mg/L以下

臭素酸 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 mg/L以下

総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.01 0.011 0.007 0.009 0.001 mg/L以下

ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.003 0.003 mg/L以下

ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 mg/L以下

ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 mg/L以下

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 0.008 mg/L以下

亜鉛及びその化合物 < 0.1 0.1 mg/L以下

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及び化合物 0.04 0.05 0.04 0.008 0.02 mg/L以下

鉄及びその化合物 < 0.03 0.03 mg/L以下

銅及びその化合物 < 0.1 0.1 mg/L以下

ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 5.6 0.1 mg/L以下

ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 < 0.005 0.005 mg/L以下

塩化物ｲｵﾝ 4.9 4.9 4.6 4.1 4.2 4.7 4.4 4.1 5.1 4.9 4.7 1.0 mg/L以下

ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 17.9 5.0 mg/L以下

蒸発残留物 43 1 mg/L以下

陰ｲｵﾝ界面活性剤 < 0.02 0.02 mg/L以下

ｼﾞｪｵｽﾐﾝ < 0.000001 0.000001 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 0.000001 mg/L以下

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ < 0.000001 < 0.000001 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 0.000001 mg/L以下

非ｲｵﾝ界面活性剤 < 0.005 < 0.005 0.005 0.005 mg/L以下

ﾌｪﾉｰﾙ類 < 0.0005 0.0005 mg/L以下

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.4 0.1 mg/L以下

ｐＨ値 7.6 7.67 7.59 7.57 7.56 7.71 7.83 7.57 7.53 7.5 7.48

味

臭気

色度 < 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 以下

濁度 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 以下

萩原浄水場　原水水質試験結果　クリプトスポリジウム指標菌

項　　　目

大腸菌　(MNP/100mL）

嫌気性芽胞菌

2 3

検出されないこと

項　　　目
検査実施月

基準値
4 5 6 7 8 9 10

検出されない 検出されない 検出されない 検出されない 検出されない 検出されない 検出されない 検出されない

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｳﾛﾛｴﾁﾚﾝ

11 12 1

0.001

検出されない 検出されない 検出されない

34 920

検出されず 11/11

2 3

0.001 mg/L以下

5.8以上8.6以下

異常でないこと

異常でないこと

検出回数／検査回数

異常を認めない 異常を認めない

異常を認めない 異常を認めない

49 13 11/11

検出されず 検出されず 1 検出されず 検出されず 検出されず 1 1

7.8 540 17

異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常と認めない 異常を認めない

7 8 9 10 11 12 1

33 4.5 17

検出されず

4 5 6

異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常と認めない 異常を認めない



別表２　過去３年間　浄水基準項目検査結果（令和2年度）　田杭集会所

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 /mL以下

大腸菌

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 < 0.0003 0.0003 mg/L以下

水銀及びその化合物 < 0.00005 0.00005 mg/L以下

ｾﾚﾝ及びその化合物 < 0.001 0.001 mg/L以下

鉛及びその化合物 < 0.001 0.001 mg/L以下

ヒ素及びその化合物 < 0.001 0.001 mg/L以下

六価クロム化合物 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.002 mg/L以下

亜硝酸態窒素 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 0.004 mg/L以下

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.18 0.10 mg/L以下

フッ素及びその化合物 < 0.06 0.05 mg/L以下

ホウ素及びその化合物 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 mg/L以下

四塩化炭素 < 0.0002 0.0002 mg/L以下

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ < 0.005 < 0.005 < 0.005 0.005 0.005 mg/L以下

<
<

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ < 0.001 0.001 mg/L以下

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ < 0.001 0.001 mg/L以下

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ < 0.001 0.001 mg/L以下

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ < 0.001 0.001 mg/L以下

塩素酸 0.06 0.12 0.07 < 0.06 0.06 mg/L以下

ｸﾛﾛ酢酸 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.002 mg/L以下

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.005 0.009 0.007 0.007 0.001 mg/L以下

ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.003 mg/L以下

ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.001 0.001 0.001 < 0.001 0.001 mg/L以下

臭素酸 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 mg/L以下

総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.008 0.014 0.011 0.009 0.001 mg/L以下

ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.004 0.003 mg/L以下

ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.002 0.004 0.003 0.002 0.001 mg/L以下

ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 mg/L以下

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 0.008 mg/L以下

亜鉛及びその化合物 < 0.1 0.1 mg/L以下

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及び化合物 0.03 0.05 0.04 0.03 0.02 mg/L以下

鉄及びその化合物 < 0.03 0.03 mg/L以下

銅及びその化合物 < 0.1 0.1 mg/L以下

ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 5.6 0.1 mg/L以下

ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 < 0.005 0.005 mg/L以下

塩化物ｲｵﾝ 4.7 4.2 4.9 4.1 4.2 4.9 4.3 4.2 5.2 7.7 5.0 1.0 mg/L以下

ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 17.9 5.0 mg/L以下

蒸発残留物 35 1 mg/L以下

陰ｲｵﾝ界面活性剤 < 0.02 0.02 mg/L以下

ｼﾞｪｵｽﾐﾝ < 0.000001 0.000002 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 0.000001 mg/L以下

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 0.000001 mg/L以下

非ｲｵﾝ界面活性剤 < 0.005 < 0.005 0.005 mg/L以下

ﾌｪﾉｰﾙ類 < 0.0005 0.0005 mg/L以下

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 0.2 0.1 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.2 0.3 0.2 0.4 0.1 mg/L以下

ｐＨ値 7.71 7.5 7.59 7.73 7.81 7.91 8.03 7.79 7.73 7.58 7.56

味

臭気

色度 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 以下

濁度 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 以下

検査実施月
基準値

4 5 6 1 2 3

検出されないこと

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｳﾛﾛｴﾁﾚﾝ

7 8 9 10 11 12

0.001

項　　　目

0.001 mg/L以下

5.8以上8.6以下

異常でないこと

異常でないこと異常を認めない 異常を認めない

異常を認めない 異常を認めない

検出されない 検出されない 検出されない検出されない

異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない

検出されない 検出されない 検出されない 検出されない 検出されない 検出されない 検出されない

異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない



別表２　過去３年間　浄水基準項目検査結果（令和4年度）　原谷中区配水池

一般細菌 1 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 100 /mL以下

大腸菌

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 ＜ 0.0003 0.01 mg/L以下

水銀及びその化合物 ＜ 0.00005 0.0005 mg/L以下

ｾﾚﾝ及びその化合物 ＜ 0.001 0.01 mg/L以下

鉛及びその化合物 ＜ 0.001 0.01 mg/L以下

ヒ素及びその化合物 ＜ 0.001 0.01 mg/L以下

六価クロム化合物 < 0.002 ＜ 0.002 < 0.002 < 0.002 0.05 mg/L以下

亜硝酸態窒素 < 0.004 ＜ 0.004 < 0.004 < 0.004 0.04 mg/L以下

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ < 0.001 ＜ 0.001 < 0.001 < 0.001 0.01 mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.17 10 mg/L以下

フッ素及びその化合物 ＜ 0.05 0.8 mg/L以下

ホウ素及びその化合物 < 0.1 ＜ 0.1 < 0.1 < 0.1 1 mg/L以下

四塩化炭素 ＜ 0.0002 0.002 mg/L以下

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ < 0.005 ＜ 0.005 < 0.005 < 0.005 0.05 mg/L以下

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ ＜ 0.001 0.02 mg/L以下

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＜ 0.001 0.01 mg/L以下

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＜ 0.001 0.01 mg/L以下

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ ＜ 0.001 0.01 mg/L以下

塩素酸 0.07 0.07 0.10 0.06 0.6 mg/L以下

ｸﾛﾛ酢酸 < 0.002 ＜ 0.002 < 0.002 < 0.002 0.02 mg/L以下

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.008 0.006 0.003 0.003 0.06 mg/L以下

ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 0.003 ＜ 0.003 < 0.003 < 0.003 0.03 mg/L以下

ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ < 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 0.1 mg/L以下

臭素酸 < 0.001 ＜ 0.001 < 0.001 < 0.001 0.01 mg/L以下

総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.010 0.010 0.005 0.005 0.1 mg/L以下

ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 0.005 ＜ 0.003 < 0.003 < 0.003 0.03 mg/L以下

ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.002 0.003 0.002 0.002 0.03 mg/L以下

ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ < 0.001 ＜ 0.001 < 0.001 < 0.001 0.09 mg/L以下

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ < 0.008 ＜ 0.008 < 0.008 < 0.008 0.08 mg/L以下

亜鉛及びその化合物 ＜ 0.1 1 mg/L以下

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及び化合物 0.04 0.06 0.03 < 0.02 0.2 mg/L以下

鉄及びその化合物 ＜ 0.03 0.3 mg/L以下

銅及びその化合物 ＜ 0.1 1 mg/L以下

ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 6.1 200 mg/L以下

ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 ＜ 0.005 0.05 mg/L以下

塩化物ｲｵﾝ 4.7 3.8 5.1 4.4 4.6 4.5 4.1 4.3 5.6 4.9 4.7 4.4 200 mg/L以下

ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 22.6 300 mg/L以下

蒸発残留物 55 500 mg/L以下

陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＜ 0.02 0.2 mg/L以下

ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.000002 0.000001 0.000001 < 0.000001 ＜ 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 0.00001 mg/L以下

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 ＜ 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 0.00001 mg/L以下

非ｲｵﾝ界面活性剤 < 0.005 ＜ 0.005 < 0.005 < 0.005 0.02 mg/L以下

ﾌｪﾉｰﾙ類 ＜ 0.0005 0.005 mg/L以下

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3 3 mg/L以下

ｐＨ値 7.54 7.38 7.64 7.67 7.65 7.71 7.77 7.46 7.29 7.44 7.12 7.5

味

臭気

色度 < 1 < 1 < 1 < 1 ＜ 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 5 以下

濁度 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 ＜ 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 2 以下

萩原浄水場　原水水質試験結果　クリプトスポリジウム指標菌

項　　　目

大腸菌　(MNP/100mL）

嫌気性芽胞菌

検出されない

1 2

検出されないこと

項　　　目
検査実施月

基準値
4 5 6 7 8 9 10

検出されない 検出されない 検出されない 検出されない 検出されない 検出されない 検出されない 検出されない 検出されない 検出されない 検出されない

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｳﾛﾛｴﾁﾚﾝ

11 12 1

0.001＜ 0.04 mg/L以下

5.8以上8.6以下

異常でないこと

異常でないこと

異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない

いｊｙ異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない

11/1123 2 7.8 13 13 7.8

11 12 1 1 2 検出回数／検査回数4 5 6 7 8 9 10

検出されず 検出されず

7.8 7.8 4.5 13 49

検出されず 11/11検出されず 1 1 検出されず 検出されず 検出されず 検出されず 検出されず

異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない

異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない



別表２　過去３年間　浄水基準項目検査結果（令和4年度）　田杭集会所

一般細菌 0 0 0 1 0 0 0 0 14 1 0 0 100 /mL以下

大腸菌

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 ＜ 0.0003 0.01 mg/L以下

水銀及びその化合物 ＜ 0.00005 0.0005 mg/L以下

ｾﾚﾝ及びその化合物 ＜ 0.001 0.01 mg/L以下

鉛及びその化合物 ＜ 0.001 0.01 mg/L以下

ヒ素及びその化合物 ＜ 0.001 0.01 mg/L以下

六価クロム化合物 < 0.002 ＜ 0.002 < 0.002 < 0.002 0.05 mg/L以下

亜硝酸態窒素 < 0.004 ＜ 0.004 < 0.004 < 0.004 0.04 mg/L以下

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ < 0.001 ＜ 0.001 < 0.001 < 0.001 0.01 mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.17 10 mg/L以下

フッ素及びその化合物 ＜ 0.05 0.8 mg/L以下

ホウ素及びその化合物 < 0.1 ＜ 0.1 < 0.1 < 0.1 1 mg/L以下

四塩化炭素 ＜ 0.0002 0.002 mg/L以下

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ < 0.005 ＜ 0.005 < 0.005 < 0.005 0.05 mg/L以下

＜
＜

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ ＜ 0.001 0.02 mg/L以下

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＜ 0.001 0.01 mg/L以下

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＜ 0.001 0.01 mg/L以下

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ ＜ 0.001 0.01 mg/L以下

塩素酸 0.07 0.08 0.10 0.06 0.6 mg/L以下

ｸﾛﾛ酢酸 < 0.002 ＜ 0.002 < 0.002 < 0.002 0.02 mg/L以下

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.014 0.009 0.004 0.004 0.06 mg/L以下

ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 < 0.003 ＜ 0.003 < 0.003 < 0.003 0.03 mg/L以下

ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ < 0.001 0.001 0.001 < 0.001 0.1 mg/L以下

臭素酸 < 0.001 ＜ 0.001 < 0.001 < 0.001 0.01 mg/L以下

総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.017 0.014 0.007 0.06 0.1 mg/L以下

ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 0.007 ＜ 0.003 < 0.003 < 0.003 0.03 mg/L以下

ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.003 0.004 0.002 0.002 0.03 mg/L以下

ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ < 0.001 ＜ 0.001 < 0.001 < 0.001 0.09 mg/L以下

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ < 0.008 ＜ 0.008 < 0.008 < 0.008 0.08 mg/L以下

亜鉛及びその化合物 ＜ 0.1 1 mg/L以下

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及び化合物 0.04 0.06 0.03 0.03 0.2 mg/L以下

鉄及びその化合物 ＜ 0.03 0.3 mg/L以下

銅及びその化合物 ＜ 0.1 1 mg/L以下

ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 6.0 200 mg/L以下

ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 ＜ 0.005 0.05 mg/L以下

塩化物ｲｵﾝ 4.7 4.0 4.9 4.3 4.5 4.8 4.3 4.5 5.7 5.1 4.7 4.4 200 mg/L以下

ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 21.9 300 mg/L以下

蒸発残留物 48 500 mg/L以下

陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＜ 0.02 0.2 mg/L以下

ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.000002 0.000001 0.000001 < 0.000001 ＜ 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 0.00001 mg/L以下

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 ＜ 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 0.00001 mg/L以下

非ｲｵﾝ界面活性剤 < 0.005 ＜ 0.005 < 0.005 < 0.005 0.02 mg/L以下

ﾌｪﾉｰﾙ類 ＜ 0.0005 0.005 mg/L以下

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5 0.3 0.2 0.4 0.3 0.3 0.2 3 mg/L以下

ｐＨ値 7.47 7.52 7.79 7.94 7.83 8.03 8 7.69 7.56 7.52 7.29 7.64

味

臭気

色度 < 1 < 1 < 1 < 1 ＜ 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 5 以下

濁度 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 ＜ 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.2 < 0.1 2 以下

項　　　目
検査実施月

基準値
4 5 6 1 1 2

検出されないこと

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｳﾛﾛｴﾁﾚﾝ

7 8 9 10 11 12

0.001 0.04 mg/L以下

5.8以上8.6以下

異常でないこと

異常でないこと異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない

異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない

異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない いｊ異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない

検出されない 検出されない 検出されない 検出されない 検出されない 検出されない 検出されない 検出されない

異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない

検出されない 検出されない 検出されない 検出されない



別表２　過去３年間　浄水基準項目検査結果（令和3年度）　原谷中区配水池

一般細菌 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100 /mL以下

大腸菌

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 < 0.0003 0.01 mg/L以下

水銀及びその化合物 < 0.00005 0.0005 mg/L以下

ｾﾚﾝ及びその化合物 < 0.001 0.01 mg/L以下

鉛及びその化合物 < 0.001 0.01 mg/L以下

ヒ素及びその化合物 < 0.001 0.01 mg/L以下

六価クロム化合物 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.05 mg/L以下

亜硝酸態窒素 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 0.04 mg/L以下

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.01 mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 < 0.1 10 mg/L以下

フッ素及びその化合物 0.05 0.8 mg/L以下

ホウ素及びその化合物 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 1 mg/L以下

四塩化炭素 < 0.0002 0.002 mg/L以下

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ < 0.005 0.005 < 0.005 < 0.005 0.05 mg/L以下

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ < 0.001 0.02 mg/L以下

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ < 0.001 0.01 mg/L以下

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ < 0.001 0.01 mg/L以下

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ < 0.001 0.01 mg/L以下

塩素酸 0.07 0.08 0.06 0.06 0.6 mg/L以下

ｸﾛﾛ酢酸 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.02 mg/L以下

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.007 0.006 0.002 0.002 0.06 mg/L以下

ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.03 mg/L以下

ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ < 0.001 0.001 0.001 < 0.001 0.1 mg/L以下

臭素酸 < 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 0.01 mg/L以下

総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.01 0.009 0.005 0.003 0.1 mg/L以下

ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 0.004 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.03 mg/L以下

ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.003 0.002 0.002 0.001 0.03 mg/L以下

ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.09 mg/L以下

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 0.08 mg/L以下

亜鉛及びその化合物 < 0.1 1 mg/L以下

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及び化合物 0.03 0.06 0.03 0.06 0.2 mg/L以下

鉄及びその化合物 0.04 0.3 mg/L以下

銅及びその化合物 < 0.1 1 mg/L以下

ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 5.9 200 mg/L以下

ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 < 0.005 0.05 mg/L以下

塩化物ｲｵﾝ 4.6 4.0 3.7 4.3 4.3 3.7 4.1 5.9 6.0 5.4 5.2 5.6 200 mg/L以下

ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 21.3 300 mg/L以下

蒸発残留物 48 500 mg/L以下

陰ｲｵﾝ界面活性剤 < 0.02 0.2 mg/L以下

ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.000002 0.000002 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 0.00001 mg/L以下

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 0.00001 mg/L以下

非ｲｵﾝ界面活性剤 < 0.005 < 0.005 < 0.005 0.02 mg/L以下

ﾌｪﾉｰﾙ類 < 0.0005 0.005 mg/L以下

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 3 mg/L以下

ｐＨ値 7.49 7.54 7.52 7.45 7.37 7.65 7.84 7.67 7.73 7.64 7.3 7.61

味

臭気

色度 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 5 以下

濁度 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 2 以下

萩原浄水場　原水水質試験結果　クリプトスポリジウム指標菌

項　　　目

大腸菌　

嫌気性芽胞菌　(CFU/100mL)

基準値
5 6 7 8 9 10 11 12

検出されない 検出されない 検出されない

<

11/11

17 240

1 検出されず

検出されない 検出されない 検出されない 検出されない 検出されない

0.04 mg/L以下

検出されないこと

5.8以上8.6以下

異常でないこと

異常を認めない 異常を認めない 異常でないこと

検出されない 検出されない 検出されない 検出されない

4 5 6 7 8

項　　　目
4 2 31

検査実施月

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｳﾛﾛｴﾁﾚﾝ

0.001

検出されず 検出されず 検出されず 検出されず

11 2 7900 797..8 79 13 49

異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない

1

540

2 31

異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない

検出されず 検出されず 4 検出されず

検出回数／検査回数

11/11

異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない

異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない

異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない

9 10 11 12



別表２　過去３年間　浄水基準項目検査結果（令和3年度）　田杭集会所

一般細菌 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100 /mL以下

大腸菌

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 < 0.0003 0.01 mg/L以下

水銀及びその化合物 < 0.00005 0.0005 mg/L以下

ｾﾚﾝ及びその化合物 < 0.001 0.01 mg/L以下

鉛及びその化合物 0.001 0.01 mg/L以下

ヒ素及びその化合物 < 0.001 0.01 mg/L以下

六価クロム化合物 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.05 mg/L以下

亜硝酸態窒素 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 0.04 mg/L以下

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.01 mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 < 0.1 10 mg/L以下

フッ素及びその化合物 0.06 0.8 mg/L以下

ホウ素及びその化合物 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 1 mg/L以下

四塩化炭素 < 0.0002 0.002 mg/L以下

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 0.05 mg/L以下

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ < 0.001 0.02 mg/L以下

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ < 0.001 0.01 mg/L以下

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ < 0.001 0.01 mg/L以下

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ < 0.001 0.01 mg/L以下

塩素酸 0.07 0.08 0.06 0.06 0.6 mg/L以下

ｸﾛﾛ酢酸 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.02 mg/L以下

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.009 0.008 0.003 0.003 0.06 mg/L以下

ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.03 mg/L以下

ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ < 0.001 0.002 0.002 < 0.001 0.1 mg/L以下

臭素酸 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.01 mg/L以下

総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.012 0.014 0.007 0.005 0.1 mg/L以下

ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 0.005 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.03 mg/L以下

ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.003 0.004 0.002 0.002 0.03 mg/L以下

ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.09 mg/L以下

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ < 0.008 < 0.008 < 0.008 < 0.008 0.08 mg/L以下

亜鉛及びその化合物 < 0.1 1 mg/L以下

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及び化合物 0.03 0.07 0.04 0.05 0.2 mg/L以下

鉄及びその化合物 < 0.03 0.3 mg/L以下

銅及びその化合物 < 0.1 1 mg/L以下

ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 5.9 200 mg/L以下

ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 < 0.005 0.05 mg/L以下

塩化物ｲｵﾝ 4.5 4.1 3.7 4.7 4.3 3.8 4.1 5.7 6.2 5.5 5.7 6.1 200 mg/L以下

ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 22.3 300 mg/L以下

蒸発残留物 44 500 mg/L以下

陰ｲｵﾝ界面活性剤 < 0.02 0.2 mg/L以下

ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.000002 0.000002 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 0.00001 mg/L以下

2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 < 0.000001 0.00001 mg/L以下

非ｲｵﾝ界面活性剤 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 0.02 mg/L以下

ﾌｪﾉｰﾙ類 < 0.0005 0.005 mg/L以下

有機物（全有機炭素（TOC）の量） 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.4 0.3 0.2 0.3 3 mg/L以下

ｐＨ値 7.66 7.56 7.6 7.74 7.64 7.92 8.02 7.9 7.98 7.76 7.25 7.65

味

臭気

色度 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 5 以下

濁度 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 2 以下

<

項　　　目
検査実施月

基準値
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

0.001 0.04 mg/L以下

検出されない 検出されない

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｳﾛﾛｴﾁﾚﾝ

検出されない 検出されない

異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない

5.8以上8.6以下

異常でないこと

異常でないこと異常を認めない

検出されないこと

異常を認めない

検出されない 検出されない 検出されない検出されない 検出されない 検出されない 検出されない 検出されない

異常を認めない異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない

異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない 異常を認めない



別表３　過去３年間　原水水質検査結果

ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物 < 0.002 < 0.002 < 0.002 ｱﾝﾁﾓﾝの量に関して、0.02mg/L以下

ｳﾗﾝ及びその化合物 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 ｳﾗﾝの量に関して0.002以下(暫定)

ﾆｯｹﾙ及びその化合物 < 0.002 < 0.002 < 0.002 ﾆｯｹﾙの量に関して0.02mg/L以下

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.004mg/L以下

ﾄﾙｴﾝ < 0.04 < 0.04 < 0.04 0.4mg/L以下

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ) < 0.008 < 0.008 < 0.008 0.08mg/L以下

亜塩素酸 < 0.06 < 0.06 < 0.06 0.6mg/L以下

二酸化塩素 < 0.06 < 0.06 < 0.06 0.6mg/L以下

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.01mg/L以下(暫定)

泡水ｸﾛﾗｰﾙ 0.003 0.002 0.004 0.02mg/L以下(暫定)

残留塩素 0.8 0.7 0.5 1mg/L以下

従属栄養細菌 2 2 1 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)

ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.07 0.06 0.07 ｱﾙﾐﾆｳﾑの量に関して、0.1mg/L以下

PFOS及びPFOA < 5E-06 < 5E-06 0.00005mg/L以下（暫定）

農薬類 < 1 < 1 < 1 検出値と目標値の比の和として1以下

ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 21.9 18.8 21.0 10mg/L以上100mg/L以下

ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.030 0.012 0.012 ﾏﾝｶﾞﾝの量に関して、0.01mg/L以下

遊離炭酸 1.5 1.8 1.8 20mg/L以下

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ < 0.03 < 0.03 < 0.03 0.3mg/L以下

ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.02mg/L以下

有機物（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) 1.6 1.3 2.2 3mg/L以下

臭気強度 < 1 < 1 < 1 3以下

蒸発残留物 51 50 59 30mg/L以上200mg/L以下

濁度 < 0.1 6.1 4.4 1度以下

ｐH値 7.73 7.59 7.49 7.5程度

腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数) -1.5 -1.8 -1.8 -1程度以上とし、極力0に近づける

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.1mg/L以下

原
水

浄
水

項　　　目 基準値

原
水

※定量下限値未満値は「＜」を付して表示

萩原浄水場　実施月

令和2年度 令和3年度 令和4年度

9月 9月 9月



別表４　過去３年間　原水水質検査結果

令和2年度　農薬類 1/3

1 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D) < 0.0001 0.05 61 ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ < 0.00001 0.002

2 2,2-DPA(ﾀﾞﾗﾎﾟﾝ) < 0.001 0.08 62 ﾃﾙﾌﾞｶﾙﾌﾞ(MBPMC) < 0.0002 0.02

3 2,4-D(2,4-PA) < 0.0002 0.03 63 ﾄﾘｸﾛﾋﾟﾙ < 0.00006 0.006

4 EPN < 0.00005 0.004 64 ﾄﾘｸﾛﾙﾎﾝ(DEP) < 0.00005 0.005

5 MCPA < 0.0003 0.005 65 ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ < 0.0008 0.1

6 ｱｼｭﾗﾑ < 0.002 0.9 66 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ < 0.0006 0.06

7 ｱｾﾌｪｰﾄ < 0.0008 0.006 67 ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ < 0.0003 0.03

8 ｱﾄﾗｼﾞﾝ < 0.0001 0.01 68 ﾊﾟﾗｺｰﾄ < 0.00005 0.005

9 ｱﾆﾛﾎｽ < 0.00005 0.003 69 ﾋﾞﾍﾟﾛﾎｽ < 0.00005 0.0009

10 ｱﾐﾄﾗｽﾞ < 0.0003 0.006 70 ﾋﾟﾗｸﾛﾆﾙ < 0.0001 0.01

11 ｱﾗｸﾛｰﾙ < 0.0003 0.03 71 ﾋﾟﾗｿﾞｷｼﾌｪﾝ < 0.00004 0.004

12 ｲｿｷｻﾁｵﾝ < 0.00005 0.008 72 ﾋﾟﾗｿﾞﾘﾈｰﾄ(ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ) < 0.0002 0.02

13 ｲｿﾌｪﾝﾎｽ < 0.00003 0.001 73 ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ < 0.00005 0.002

14 ｲｿﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ(MIPC) < 0.0001 0.01 74 ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ < 0.0002 0.02

15 ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ(IPT) < 0.003 0.3 75 ﾋﾟﾛｷﾛﾝ < 0.0004 0.04

16 ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP) < 0.0009 0.09 76 ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ < 0.000005 0.0005

17 ｲﾐﾉｸﾗｼﾞﾝ < 0.00005 0.006 77 ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP) < 0.00003 0.01

18 ｲﾝﾀﾞﾉﾌｧﾝ < 0.00009 0.009 78 ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC) < 0.0003 0.03

19 ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ < 0.0003 0.03 79 ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ < 0.0005 0.05

20 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ < 0.0008 0.08 80 ﾌｪﾝﾁｵﾝ(MPP) < 0.00006 0.006

21 ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) < 0.0001 0.01 81 ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ(PAP) < 0.00007 0.007

22 ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ < 0.0002 0.02 82 ﾌｪﾝﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ < 0.0001 0.01

23 ｵｷｼﾝ銅(有機銅) < 0.0003 0.03 83 ﾌｻﾗｲﾄﾞ < 0.001 0.1

24 ｵﾘｻｽﾄﾛﾋﾞﾝ < 0.001 0.1 84 ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ < 0.0003 0.03

25 ｶｽﾞｻﾎｽ < 0.000006 0.0006 85 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ < 0.0002 0.02

26 ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ < 0.00008 0.008 86 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ < 0.0002 0.02

27 ｶﾙﾀｯﾌﾟ　　　　　※1 < 0.0008 0.3 87 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ < 0.0003 0.03

28 ｶﾙﾊﾞﾘﾙ(NAC) < 0.0002 0.05 88 ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ < 0.0005 0.05

29 ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ < 0.00005 0.005 89 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ < 0.0009 0.09

30 ｷﾉｸﾗﾐﾝ(CAN) < 0.00005 0.005 90 ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ < 0.00004 0.004

31 ｷｬﾌﾟﾀﾝ < 0.003 0.3 91 ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ < 0.0005 0.05

32 ｸﾐﾙﾛﾝ < 0.0003 0.03 92 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ < 0.0005 0.05

33 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ < 0.0002 2 93 ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ < 0.0003 0.05

34 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ < 0.0002 0.02 94 ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ < 0.001 0.1

35 ｸﾛﾒﾌﾟﾛｯﾌﾟ < 0.0002 0.02 95 ﾍﾞﾉﾐﾙ　　　　　※4 < 0.0002 0.02

36 ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP) < 0.0001 0.0001 96 ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ < 0.001 0.1

37 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ < 0.00005 0.003 97 ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ < 0.0009 0.09

38 ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN) < 0.0005 0.05 98 ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾅｯﾌﾟ < 0.00004 0.004

39 ｼｱﾅｼﾞﾝ < 0.00001 0.001 99 ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ < 0.002 0.2

40 ｼｱﾉﾎｽ(CYAP) < 0.00003 0.003 100 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ < 0.003 0.3

41 ｼﾞｳﾛﾝ(DCMU) < 0.0002 0.02 101 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ < 0.0004 0.04

42 ｼﾞｸﾛﾍﾞﾆﾙ(DBN) < 0.0001 0.03 102 ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ(ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ) < 0.0001 0.01

43 ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP) < 0.00008 0.008 103 ﾍﾞﾝﾌﾚｾｰﾄ < 0.0007 0.07

44 ｼﾞｸﾜｯﾄ < 0.00005 0.005 104 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ < 0.00003 0.003

45 ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ(ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ) < 0.00004 0.004 105 ﾏﾗﾁｵﾝ(ﾏﾗｿﾝ) < 0.0005 0.7

46 ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬　※2 < 0.00005 0.005 106 ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ(MCPP) < 0.0005 0.05

47 ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ < 0.00009 0.009 107 ﾒｿﾐﾙ < 0.0003 0.03

48 ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾋﾞﾁﾙ < 0.00006 0.006 108 ﾒﾀﾗｷｼﾙ < 0.0006 0.06

49 ｼﾏｼﾞﾝ(CAT) < 0.00003 0.003 109 ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ(DMTP) < 0.00004 0.004

50 ｼﾞﾒﾀﾒﾄﾘﾝ < 0.0002 0.02 110 ﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾞﾝ < 0.0004 0.04

51 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ < 0.0005 0.05 111 ﾒﾄﾘﾌﾞｼﾞﾝ < 0.0003 0.03

52 ｼﾒﾄﾘﾝ < 0.0003 0.03 112 ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ < 0.0002 0.02

53 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ < 0.00003 0.003 113 ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ < 0.001 0.1

54 ﾀﾞｲﾑﾛﾝ < 0.008 0.8 114 ﾓﾘﾈｰﾄ < 0.00005 0.005

55 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞｽ)及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼﾞｱﾈｰﾄ < 0.00006 0.006

56 ﾁｱｼﾞﾆﾙ < 0.001 0.1

57 ﾁｳﾗﾑ < 0.0002 0.02

58 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ < 0.0008 0.08

59 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ < 0.003 0.3

60 ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ < 0.0002 0.02

NO. 項　　　目
萩原浄水場

※定量下限値未満値は「＜」を付して表示

目標値
mg/L9月

萩原浄水場 目標値
mg/L

NO. 項　　　目
9月



別表４　過去３年間　原水水質検査結果

令和4年度　農薬類 2/3

1 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D) < 0.0001 0.05 61 ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ < 0.0002 0.02

2 2,2-DPA(ﾀﾞﾗﾎﾟﾝ) < 0.001 0.08 62 ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ < 0.00001 0.002

3 2,4-D(2,4-PA) < 0.0002 0.03 63 ﾃﾙﾌﾞｶﾙﾌﾞ(MBPMC) < 0.0002 0.02

4 EPN < 0.00004 0.004 64 ﾄﾘｸﾛﾋﾟﾙ < 0.00006 0.006

5 MCPA < 0.0003 0.005 65 ﾄﾘｸﾛﾙﾎﾝ(DEP) < 0.00005 0.005

6 ｱｼｭﾗﾑ < 0.002 0.9 66 ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ < 0.0008 0.1

7 ｱｾﾌｪｰﾄ < 0.0008 0.006 67 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ < 0.0006 0.06

8 ｱﾄﾗｼﾞﾝ < 0.0001 0.01 68 ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ < 0.0003 0.03

9 ｱﾆﾛﾎｽ < 0.00003 0.003 69 ﾊﾟﾗｺｰﾄ < 0.00005 0.005

10 ｱﾐﾄﾗｽﾞ < 0.0003 0.006 70 ﾋﾞﾍﾟﾛﾎｽ < 0.00005 0.0009

11 ｱﾗｸﾛｰﾙ < 0.0003 0.03 71 ﾋﾟﾗｸﾛﾆﾙ < 0.0001 0.01

12 ｲｿｷｻﾁｵﾝ < 0.00005 0.008 72 ﾋﾟﾗｿﾞｷｼﾌｪﾝ < 0.00004 0.004

13 ｲｿﾌｪﾝﾎｽ < 0.00003 0.001 73 ﾋﾟﾗｿﾞﾘﾈｰﾄ(ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ) < 0.0002 0.02

14 ｲｿﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ(MIPC) < 0.0001 0.01 74 ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ < 0.00005 0.002

15 ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ(IPT) < 0.003 0.3 75 ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ < 0.0002 0.02

16 ｲﾌﾟﾌｪﾝｶﾙﾊﾞｿﾞﾝ < 0.00002 0.002 76 ﾋﾟﾛｷﾛﾝ < 0.0004 0.04

17 ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP) < 0.0009 0.09 77 ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ < 0.000005 0.0005

18 ｲﾐﾉｸﾗｼﾞﾝ < 0.00005 0.006 78 ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP) < 0.00003 0.01

19 ｲﾝﾀﾞﾉﾌｧﾝ < 0.00009 0.009 79 ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC) < 0.0003 0.03

20 ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ < 0.0003 0.03 80 ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ < 0.0005 0.05

21 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ < 0.0008 0.08 81 ﾌｪﾝﾁｵﾝ(MPP) < 0.00006 0.006

22 ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) < 0.0001 0.01 82 ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ(PAP) < 0.00007 0.007

23 ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ < 0.0002 0.02 83 ﾌｪﾝﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ < 0.0001 0.01

24 ｵｷｼﾝ銅(有機銅) < 0.0003 0.03 84 ﾌｻﾗｲﾄﾞ < 0.001 0.1

25 ｵﾘｻｽﾄﾛﾋﾞﾝ < 0.001 0.1 85 ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ < 0.0003 0.03

26 ｶｽﾞｻﾎｽ < 0.000006 0.0006 86 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ < 0.0002 0.02

27 ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ < 0.00008 0.008 87 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ < 0.0002 0.02

28 ｶﾙﾀｯﾌﾟ　　　　　※1 < 0.003 0.3 88 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ < 0.0003 0.03

29 ｶﾙﾊﾞﾘﾙ(NAC) < 0.0002 0.05 89 ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ < 0.0005 0.05

30 ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ < 0.00005 0.005 90 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ < 0.0009 0.09

31 ｷﾉｸﾗﾐﾝ(CAN) < 0.00005 0.005 91 ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ < 0.00004 0.004

32 ｷｬﾌﾟﾀﾝ < 0.003 0.3 92 ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ < 0.0005 0.05

33 ｸﾐﾙﾛﾝ < 0.0003 0.03 93 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ < 0.0005 0.05

34 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ < 0.0002 2 94 ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ < 0.0003 0.05

35 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ < 0.0002 0.02 95 ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ < 0.001 0.1

36 ｸﾛﾒﾌﾟﾛｯﾌﾟ < 0.0002 0.02 96 ﾍﾞﾉﾐﾙ　　　　　※4 < 0.0002 0.02

37 ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP) < 0.0001 0.0001 97 ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ < 0.001 0.1

38 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ < 0.00005 0.003 98 ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ < 0.0009 0.09

39 ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN) < 0.0005 0.05 99 ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾅｯﾌﾟ < 0.00004 0.004

40 ｼｱﾅｼﾞﾝ < 0.00001 0.001 100 ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ < 0.002 0.2

41 ｼｱﾉﾎｽ(CYAP) < 0.00003 0.003 101 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ < 0.003 0.3

42 ｼﾞｳﾛﾝ(DCMU) < 0.0002 0.02 102 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ < 0.0002 0.04

43 ｼﾞｸﾛﾍﾞﾆﾙ(DBN) < 0.0001 0.03 103 ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ(ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ) < 0.0001 0.01

44 ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP) < 0.00008 0.008 104 ﾍﾞﾝﾌﾚｾｰﾄ < 0.0007 0.07

45 ｼﾞｸﾜｯﾄ < 0.00005 0.005 105 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ < 0.00003 0.003

46 ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ(ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ) < 0.00004 0.004 106 ﾏﾗﾁｵﾝ(ﾏﾗｿﾝ) < 0.0005 0.7

47 ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬　※2 < 0.00005 0.005 107 ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ(MCPP) < 0.0005 0.05

48 ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ < 0.00009 0.009 108 ﾒｿﾐﾙ < 0.0003 0.03

49 ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾋﾞﾁﾙ < 0.00006 0.006 109 ﾒﾀﾗｷｼﾙ < 0.0006 0.06

50 ｼﾏｼﾞﾝ(CAT) < 0.00003 0.003 110 ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ(DMTP) < 0.00004 0.004

51 ｼﾞﾒﾀﾒﾄﾘﾝ < 0.0002 0.02 111 ﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾞﾝ < 0.0004 0.04

52 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ < 0.0005 0.05 112 ﾒﾄﾘﾌﾞｼﾞﾝ < 0.0003 0.03

53 ｼﾒﾄﾘﾝ < 0.0003 0.03 113 ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ < 0.0002 0.02

54 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ < 0.00003 0.003 114 ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ < 0.001 0.1

55 ﾀﾞｲﾑﾛﾝ < 0.008 0.8 115 ﾓﾘﾈｰﾄ < 0.00005 0.005

56 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞｽ)及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼﾞｱﾈｰﾄ < 0.00006 0.006

57 ﾁｱｼﾞﾆﾙ < 0.001 0.1

58 ﾁｳﾗﾑ < 0.0002 0.02

59 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ < 0.0008 0.08

60 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ < 0.003 0.3

NO. 項　　　目
目標値
mg/L9月 9月

萩原浄水場 目標値
mg/L

NO. 項　　　目
萩原浄水場

※定量下限値未満値は「＜」を付して表示



令和3年度　農薬類 3/3

1 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D) < 0.0001 0.05 61 ﾃﾌﾘﾙﾄﾘｵﾝ < 0.00001 0.002

2 2,2-DPA(ﾀﾞﾗﾎﾟﾝ) < 0.001 0.08 62 ﾃﾙﾌﾞｶﾙﾌﾞ(MBPMC) < 0.0002 0.02

3 2,4-D(2,4-PA) < 0.0002 0.03 63 ﾄﾘｸﾛﾋﾟﾙ < 0.00006 0.006

4 EPN < 0.00005 0.004 64 ﾄﾘｸﾛﾙﾎﾝ(DEP) < 0.00005 0.005

5 MCPA < 0.0003 0.005 65 ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ < 0.0008 0.1

6 ｱｼｭﾗﾑ < 0.002 0.9 66 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ < 0.0006 0.06

7 ｱｾﾌｪｰﾄ < 0.0008 0.006 67 ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ < 0.0003 0.03

8 ｱﾄﾗｼﾞﾝ < 0.0001 0.01 68 ﾊﾟﾗｺｰﾄ < 0.00005 0.005

9 ｱﾆﾛﾎｽ < 0.00005 0.003 69 ﾋﾞﾍﾟﾛﾎｽ < 0.00005 0.0009

10 ｱﾐﾄﾗｽﾞ < 0.0003 0.006 70 ﾋﾟﾗｸﾛﾆﾙ < 0.0001 0.01

11 ｱﾗｸﾛｰﾙ < 0.0003 0.03 71 ﾋﾟﾗｿﾞｷｼﾌｪﾝ < 0.00004 0.004

12 ｲｿｷｻﾁｵﾝ < 0.00005 0.008 72 ﾋﾟﾗｿﾞﾘﾈｰﾄ(ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ) < 0.0002 0.02

13 ｲｿﾌｪﾝﾎｽ < 0.00003 0.001 73 ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ < 0.00005 0.002

14 ｲｿﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ(MIPC) < 0.0001 0.01 74 ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ < 0.0002 0.02

15 ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ(IPT) < 0.003 0.3 75 ﾋﾟﾛｷﾛﾝ < 0.0004 0.04

16 ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ(IBP) < 0.0009 0.09 76 ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ < 0.000005 0.0005

17 ｲﾐﾉｸﾗｼﾞﾝ < 0.00005 0.006 77 ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ(MEP) < 0.00003 0.01

18 ｲﾝﾀﾞﾉﾌｧﾝ < 0.00009 0.009 78 ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC) < 0.0003 0.03

19 ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ < 0.0003 0.03 79 ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ < 0.0005 0.05

20 ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ < 0.0008 0.08 80 ﾌｪﾝﾁｵﾝ(MPP) < 0.00006 0.006

21 ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ) < 0.0001 0.01 81 ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ(PAP) < 0.00007 0.007

22 ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ < 0.0002 0.02 82 ﾌｪﾝﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ < 0.0001 0.01

23 ｵｷｼﾝ銅(有機銅) < 0.0003 0.03 83 ﾌｻﾗｲﾄﾞ < 0.001 0.1

24 ｵﾘｻｽﾄﾛﾋﾞﾝ < 0.001 0.1 84 ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ < 0.0003 0.03

25 ｶｽﾞｻﾎｽ < 0.000006 0.0006 85 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ < 0.0002 0.02

26 ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ < 0.00008 0.008 86 ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ < 0.0002 0.02

27 ｶﾙﾀｯﾌﾟ　　　　　※1 < 0.0008 0.3 87 ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ < 0.0003 0.03

28 ｶﾙﾊﾞﾘﾙ(NAC) < 0.0002 0.05 88 ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ < 0.0005 0.05

29 ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ < 0.000003 0.005 89 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ < 0.0009 0.09

30 ｷﾉｸﾗﾐﾝ(CAN) < 0.00005 0.005 90 ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ < 0.00004 0.004

31 ｷｬﾌﾟﾀﾝ < 0.003 0.3 91 ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ < 0.0005 0.05

32 ｸﾐﾙﾛﾝ < 0.0003 0.03 92 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ < 0.0005 0.05

33 ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ < 0.0002 2 93 ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙ < 0.0003 0.05

34 ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ < 0.0002 0.02 94 ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ < 0.001 0.1

35 ｸﾛﾒﾌﾟﾛｯﾌﾟ < 0.0002 0.02 95 ﾍﾞﾉﾐﾙ　　　　　※4 < 0.0002 0.02

36 ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP) < 0.0001 0.0001 96 ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ < 0.001 0.1

37 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ < 0.00005 0.003 97 ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ < 0.0009 0.09

38 ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ(TPN) < 0.0005 0.05 98 ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾅｯﾌﾟ < 0.00004 0.004

39 ｼｱﾅｼﾞﾝ < 0.00001 0.001 99 ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ < 0.002 0.2

40 ｼｱﾉﾎｽ(CYAP) < 0.00003 0.003 100 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ < 0.003 0.3

41 ｼﾞｳﾛﾝ(DCMU) < 0.0002 0.02 101 ﾍﾞﾝﾌﾗｶﾙﾌﾞ < 0.0002 0.04

42 ｼﾞｸﾛﾍﾞﾆﾙ(DBN) < 0.0001 0.03 102 ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ(ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ) < 0.0001 0.01

43 ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP) < 0.00008 0.008 103 ﾍﾞﾝﾌﾚｾｰﾄ < 0.0007 0.07

44 ｼﾞｸﾜｯﾄ < 0.00005 0.005 104 ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ < 0.00003 0.003

45 ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ(ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ) < 0.00004 0.004 105 ﾏﾗﾁｵﾝ(ﾏﾗｿﾝ) < 0.0005 0.7

46 ｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾒｰﾄ系農薬　※2 < 0.00005 0.005 106 ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ(MCPP) < 0.0005 0.05

47 ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ < 0.00009 0.009 107 ﾒｿﾐﾙ < 0.0003 0.03

48 ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾋﾞﾁﾙ < 0.00006 0.006 108 ﾒﾀﾗｷｼﾙ < 0.0006 0.06

49 ｼﾏｼﾞﾝ(CAT) < 0.00003 0.003 109 ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ(DMTP) < 0.00004 0.004

50 ｼﾞﾒﾀﾒﾄﾘﾝ < 0.0002 0.02 110 ﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾞﾝ < 0.0004 0.04

51 ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ < 0.0005 0.05 111 ﾒﾄﾘﾌﾞｼﾞﾝ < 0.0003 0.03

52 ｼﾒﾄﾘﾝ < 0.0003 0.03 112 ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ < 0.0002 0.02

53 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ < 0.00003 0.003 113 ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ < 0.001 0.1

54 ﾀﾞｲﾑﾛﾝ < 0.008 0.8 114 ﾓﾘﾈｰﾄ < 0.00005 0.005

55 ﾀﾞｿﾞﾒｯﾄ、ﾒﾀﾑ(ｶｰﾊﾞｽ)及びﾒﾁﾙｲｿﾁｵｼﾞｱﾈｰﾄ < 0.00006 0.006

56 ﾁｱｼﾞﾆﾙ < 0.001 0.1

57 ﾁｳﾗﾑ < 0.0002 0.02

58 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ < 0.0008 0.08

59 ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ < 0.003 0.3

60 ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ < 0.0002 0.02

※定量下限値未満値は「＜」を付して表示

NO. 項　　　目
萩原浄水場 目標値

mg/L
NO.

目標値
mg/L9月 9月

項　　　目
萩原浄水場



別表５　過去３年間　原水水質検査結果

萩原浄水場 原水 0.036 0.035 0.029 １以下

※＜は未満値を表しています

別表６　過去３年間　原水水質検査結果

ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ 萩原浄水場　原水 0 個/10L 0 個/10L 0 個/10L

ｼﾞｱﾙｼﾞｱ 萩原浄水場　原水 0 個/10L 0 個/10L 0 個/10L

8月 8月 8月
種　　類

種　　類採水場所
基準値（暫定）

ダイオキシン類毒性等量　最大見積もり　pg-TEQ/L

項　　目
令和2年度 令和3年度 令和4年度

令和2年度 令和3年度 令和4年度

8月 8月 8月



＜別表７　水質検査実施計画一覧表＞

水質基準項目 管理目標設定項目 種別 検査頻度
45 ﾌｪﾉｰﾙ類 1 ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物
44 非ｲｵﾝ界面活性剤 2 ｳﾗﾝ及びその化合物
41 陰ｲｵﾝ界面活性剤 3 ﾆｯｹﾙ及びその化合物
40 蒸発残留物 5 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） 8 ﾄﾙｴﾝ
37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 9 ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)
36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 10 亜塩素酸
35 銅及びその化合物 12 二酸化塩素
34 鉄及びその化合物 13 ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ
32 亜鉛及びその化合物 14 泡水ｸﾛﾗｰﾙ
20 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 16 残留塩素
19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 28 従属栄養殺菌
18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 30 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物
17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 15 農薬類　農薬120項目(全項目)

17 ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）
18 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物

15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 19 遊離炭酸
14 四塩化炭素 20 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
13 ﾎｳ素及びその化合物 21 ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ
12 ﾌｯ素及びその化合物 22 有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)
11 硝酸態窒素態及び亜硝酸態窒素 23 臭気強度(TON)
8 六価ｸﾛﾑ化合物 24 蒸発残留物
7 ﾋ素及びその化合物 25 濁度
6 鉛及びその化合物 26 ｐH値
5 ｾﾚﾝ及びその化合物 27 腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)
4 水銀及びその化合物 29 1-1ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 31 ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)

33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物
32 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 検査項目 種別 検査頻度
30 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ
29 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
28 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸
27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 検査項目 種別 検査頻度
26 臭素酸
25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ
24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸
23 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ
22 ｸﾛﾛ酢酸
21 塩素酸 検査項目 種別 検査頻度
10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ
9 亜硝酸性窒素
51 濁度
50 色度
49 臭気
48 味
47 pH値
46 有機物（全有機炭素（TOC)の量）
43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ
42 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ
38 塩化物ｲｵﾝ
2 大腸菌
1 一般細菌

管理目標設定項目（農薬類含む）
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類検査

ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ指標菌検査

4 5 6 7 9 10 11 12 1 2 3

1 ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ指標菌検査 原水
年11回

萩原浄水場

原水

浄水

1
年1回

萩原浄水場

1 ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ原虫検査

原水

年1回
水質管理目標設定項

目　　26
項目

萩原浄水場

原水
年1回程度
萩原浄水場

原水ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類検査

1 ｼﾞｱﾙｼﾞｱ原虫検査

実施予定月

予定種別 予定時期

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ（原虫）
ｼﾞｱﾙｼﾞｱ（原虫）

16

水質基準
11

項目
年8回（毎月）
原谷／阿尾

水質基準
25

項目
年3回(3ヶ月毎)

原谷／阿尾

水質基準
51

項目
年1回

原谷／阿尾

年1回　萩原浄水場
年1回　萩原浄水場
年11回　萩原浄水場

年1回　萩原浄水場

原水
40

項目
年1回

萩原浄水場

8


